
平成 12 年 5 月 30 日建設省 告示第 1399 号 耐火構造 の構造方法を定める件 

 

第 2 柱の構造方法 

 三  

  ニ 鉄骨に次に該当する防火被覆が設けられたもの 

   （1） 吹付け厚さが 35 ㎜以上の吹付けロックウール（かさ比重が 0.3 以上のものに限る。） 

 

第 4 はりの構造方法 

 三  

  ニ 鉄骨に次に該当する防火被覆が設けられたもの 

（1） 第 2 第三号ニ（1）又は（2）に該当するもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


