
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災時に防火被覆材が万一突破された場合においても、壁や天井の内部を経由する 

大災拡大を最小限に抑えるため、部位の取合部に以下のようなファイヤストップ材を 

設けます。 

 

●小径 30mm以上の木材  ●厚さ 12mm以上のせっこうボード 

●厚さ 50mm以上（密度 24kg/㎥）のロックウール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：独立行政法人 住宅金融支援機構編著 『【フラット 35】対応 木造住宅工事仕様書 平成 28 年版』井上書院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファイヤーストップに関する補足 

 

天井と壁との取合い部 

 

天井と間仕切り壁との取合い部 

 


